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D i e  O f f e n h e i t ,  D u r c h w e g b a r k e i t  u n d  d i e  r ä u m l i c h e  T i e f e  d e s  u m g e b e n d e n  G r ü n r a u m s  f i n d e t

i h r e  F o r t s e t z u n g  i n  e i n e r  l e i c h t e n  u n d  l i c h t e n  A r c h i t e k t u r .  U n t e r  e i n e m  v o n  f i l i g r a n e n
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s i n d .  N e b e n  d e m  Z u g a n g  z u r  S t u d i e n a k a d e m i e ,  S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t  u n d  V e r w a l t u n g
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V e r a n s t a l t u n g e n  k a n n  e r  a l s  E v e n t -  u n d  A u s s t e l l u n g s f l ä c h e  g e n u t z t  w e r d e n .  
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Treppe

Rückbau Fortluftstutzen 
Technikgebäude / Rückbau 
Mauerbarriere in Abs. mit dem 
Bauherr BLB. Änderungsantrag 
seitens KWA am 27.02.2012 an 
BLB übermittelt.

Rückbau Fortluftstutzen 
Technikgebäude (1.1) und Rückbau 
Mauerbarriere in Abstimmung 
seitens BLB (Änderungsantrag 
wurde eingereicht).
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laut Vermesser

ggf. neue Anbindung
Umlegung Kanal in Prüfung
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Bürgersteig Bestand
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Behindertenparkplatz
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Lageangabe  BLB 
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Flurgrenze

Leitungen ELT Richtung Rückkühlwerke

Leitungen HKL Richtung 
Rückkühlwerke
1 DN 100
2 DN 300
2 DN 400

Anschluss Kühlleitungen 
an Bestand

Rückbau Bestandsleitungen im 
Bereich des Gebäudes bzw der 
Fundamente

Bestandsleitungen nach 
Umschluß ungenutzt

Anschluß Medienkanal
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Finor Reinigungsverschluss
mit wählbare Oberfläche

Kanal

B
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Schnitt b-b

a-a

Schnitt a-a

SSC ca. 14.60m entfernt

unbekannte Leitung
im Bauablauf am 13.08.2013 gefunden
d= ca. 60cm
OK ca. +35.57 ü. NN

unbekannte Leitung
im Bauablauf am 22.08.2013 gefunden
d= ca. 60cm
OK ca. +35.57 ü. NN

.70

Schacht! n.A. HKLS

.600

EinfügeKoordinate
25 55 500 , 5673 300

Hinweis:
schematisch Darstellung der
vorhandenen Leitungen
unterhalb der
Gründungsebene

Hinweis:
schematisch Darstellung der
vorhandenen Leitungen
unterhalb der
Gründungsebene

L3: Vollentsalztes Wasser, geschätzt 40cm

E6: 509: 3 Leitungen 3cm

E7: 510: 5 Leitungen 6cm

E5: 506: 1 Leitung 1,5cm

E3: Kabeltrasse

E2: Banderder
E1: Kabelverbinder

L1/L2: 500/501: 2 Kühlwasserleitungen, geschätzt 2x 40cm

E4: 504: 10 Leitungen plus Banderder

Fernwärmeleitungen gem. Plan

"Lageplan Erschließung,

Fernwärme, Energiezentrale BLB"

Die Lage der Leitungen sind vor

Ort zu Prüfen.

TW Anbindung
an Bestand

00 55 1010

L a g e p l a n

1  U n i v e r s i t ä t s s t r a ß e

2  M a g i s t r a l e  3  S S C  4  F r e i l i c h t f o y e r

5  M e n s a  6  K i o s k

7  B u c h h a n d l u n g  8  I n s t i t u t e  
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